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Wand- / Deckenbezeichnung

In Wohnungen wird in Aufenthaltsräumen - ausgenommen in Küchen - sowie in Gängen, über die Fluchtwege von Aufenthaltsräumen
führen, jeweils mind. ein Rauchwarnmelder angeordnet.
Die Rauchwarnmelder werden so eingebaut, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.

Alle Schachtwände EI 90.
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BA BODENABLAUF MIT GERUCHSVERSCHLUSS
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DDB DECKENDURCHBRUCH
BS BODENSCHLITZ 
BRE BRANDRAUCHENTLÜFTUNG
DN NENNDURCHMESSER
DS DECKENSCHLITZ
FFOK FERTIGFUSSBODENOBERKANTE
FOK FERTIGOBERKANTE
FPH FERTIGPARAPETHÖHE (über FFOK)
RDOK ROHDECKENOBERKANTE
RDUK ROHDECKENUNTERKANTE
RL ROHBAULICHTE
RPH ROHPARAPETHÖHE (über FFOK)
UZUK UNTERZUGUNTERKANTE
STUK STURZUNTERKANT (über FFOK)
DGL DURCHGANGSLICHTE
E ELEKTRO
H HEIZUNG
L LÜFTUNG
LK LICHTKUPPEL
MD MAUERDURCHFÜHRUNG
NK NOTKAMIN
RAR REGENABFALLROHR
RSK REGENSINKKASTEN
S SANITÄR
VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
WDB WANDDURCHBRUCH
WS WANDSCHLITZ

Alle Stiegenhäuser EI 90.

Sturzunterkanten beziehen sich auf FFOK
Parapethöhen beziehen sich auf FFOK

Abstr. ABSTELLRAUM
SR SCHRANKRAUM
Vorr. VORRAUM

RL bei Türen von FFOK bis STUK!

Alle tragenden Konstruktionen sind EI90 zu verkleiden.

STAHLRAHMEN

STAHLTRÄGER

MAUERWERK

Die Kaminlagen sind Vorort zu Prüfen. Angaben über die Lage der einzelnen Kaminstränge wurden aus den
Geometergrundlagen entnommen. Diese beinhalten die Position der Putztürchen, jedoch keine Angaben zu ev. Verzügen.

Die genaue Ausbildung (Detailierung) der Gesimsausbildung im Bereich des
Bestandsdachs ist erst nach Öffnung und Besichtigung des Bestands möglich.

Stahlrahmen laut Statik! OK = UK Pfettenverstärkung - NATURMASS NEHMEN!

Dachkonstruktion nicht Vermessen! Abweichungen sind mit dem Architekt abzustimmen!

Fussbodenaufbau im DG prüfen! Abweichungen der OK TRAM Bestand mit Architekten anbstimmen!

Pfettenlage überprüfen! Pfettenverstärkung laut Statik!
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I2,  Wohnungstrennwand
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte
Luftschicht
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt

2,5 cm

7,5 cm
1,25 cm
0,5 cm

7,5 cm
2,5 cm

I3,  Zimmertrennwand 10,5 cm
kein Nachweis erforderlich
Gipskartonplatte
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte

1,5 cm
7,5 cm
1,5 cm

Innenwände:

A1,  Aussenwand mit WD
Aussenputz
Ziegelmauerwerk
C-Profil dazwi. Wärmedämmung WD 50
Dampfsperre
Gipskartonplatte

Aussenwände:

A1.1,  Aussenwand mit WD und VSS
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
C-Profil dazwi. Wärmedämmung WD 50
Dampfsperre
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte
Luftschicht
Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

2,5 cm
30,0 cm
5,0 cm

1,25 cm

2,5 cm
30,0 cm
5,0 cm
5,0 cm

1,25 cm

1,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

A6.1,  Feuermauer Bestand mit VSS
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
MW-W (Glaswolle) (20)
Dampfsperre
Luftschicht
Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

2,5 cm
30,0 cm
10,0 cm

1,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

A6.2,  Feuermauer Bestand mit VSS Bad
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
MW-W (Glaswolle) (20)
Dampfsperre
Luftschicht
Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

2,5 cm
30,0 cm
10,0 cm

1,0 cm
7,5 cm

1,25 cm

A7,  Kaminwand als Aussenwand
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
Luftschicht senkrecht
Vollziegelmauerwerk
MW-W (Steinwolle) (50)
Metallunterkonstruktion
Dampfsperre
Gipskartonplatte

2,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
10,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

A7.1,  Kaminwand als Aussenwand mit VSS
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
Luftschicht senkrecht
Vollziegelmauerwerk
MW-W (Steinwolle) (50)
Dampfsperre
Luftschicht
Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

2,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
10,0 cm

1,0 cm
3,0 cm
1,3 cm

A6,  Feuermauer Bestand
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
MW-W (Glaswolle) (20)
Metallunterkonstruktion
Dampfsperre
Luftschicht
Gipskartonplatte

2,5 cm
30,0 cm
10,0 cm
3,0 cm

1,0 cm
1,25 cm

A7.2,  Kaminwand als Aussenwand mit VSS Bad
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
Luftschicht senkrecht
Vollziegelmauerwerk
MW-W (Steinwolle) (50)
Dampfsperre
Luftschicht
Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

2,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
10,0 cm

1,0 cm
7,5 cm
1,3 cm

AUFBAUTEN DACHGESCHOSS

I2.1,  Wohnungstrennwand
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte
Luftschicht
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
Luftschicht
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte

2,5 cm

7,5 cm
1,25 cm
0,5 cm

7,5 cm
2,5 cm
1,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

I2.2,  Wohnungstrennwand
Gipskartonplatte
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Luftschicht
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte
Luftschicht
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
Luftschicht
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte

1,25 cm
3,0 cm
1,0 cm
2,5 cm

7,5 cm
1,25 cm
0,5 cm

7,5 cm
2,5 cm
1,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

I2.3,  Wohnungstrennwand
Gipskartonplatte
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Luftschicht
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte
Luftschicht
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
Luftschicht
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte

1,25 cm
3,0 cm
1,0 cm
2,5 cm

7,5 cm
1,25 cm
0,5 cm

7,5 cm
2,5 cm
1,0 cm
7,5 cm

1,25 cm

A1.2,  Aussenwand mit WD und VSS Bad
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
C-Profil dazwi. Wärmedämmung WD 50
Dampfsperre
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte
Luftschicht
Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

2,5 cm
30,0 cm
5,0 cm
5,0 cm

1,25 cm

1,0 cm
7,5 cm

1,25 cm

1,0 cm
5,0 cm

2,5 cm
18,0 cm
2,5 cm

4,0 cm
0,5 cm
3,0 cm

1,25 cm

1,25 cm

15,0 cm
15,0 cm
15,0 cm

1,25 cm

0,5 cm
10,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
10,0 cm
0,5 cm

A3,  Kaminmauerwerk im DG
Gipskartonplatte
Ausgleichsschicht
Ziegelmauerwerk
Hohlraum / Luft
Ziegelmauerwerk
Ausgleichsschicht
Gipskartonplatte

A3.1,  Kaminmauerwerk über Dach
Aussenputz-Silikatputz
MW-PT (Steinwolle) (75)
Ziegelmauerwerk
Hohlraum / Luft
Ziegelmauerwerk
MW-PT (Steinwolle) (75)
Aussenputz-Silikatputz

A4,  Holzriegelwand, DG
Eternitplatten
Lattung / Luftschicht senkrecht
Unterspanbahn Folie
OSB Platte / Schalung
Vollholzsteher dazwi. MW-W (Glaswolle) (20)
OSB- Platte / Schalung
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
Luftschicht
C-Profil / Metallunterkonstruktion
   dazw. MW-W (Glaswolle) (20)
Gipskartonplatte

A5,  Aussenwand Drempel Bestand mit VS
Aussenputz
Vollziegelmauerwerk
MW-W (Glaswolle) (20)
OSB Platte / Schalung
Dampfsperre
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
Luftschicht
C-Profil / Metallunterkonstruktion
   dazw. MW-W (Glaswolle) (20)
Gipskartonplatte

0,1 cm
2,4 cm
4,0 cm

2,5 cm
12,0 cm
2,0 cm

4,0cm
0,5 cm
3,0 cm

1,25 cm

A4.1,  Gaupenwand, DG
Blechdeckung
Vollholzschalung
Konterlattung / Luftschicht
Unterspanbahn
OSB Platte / Schalung
Vollholzsteher dazwi. MW-W (Glaswolle) (20)
OSB- Platte / Schalung
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
Luftschicht
C-Profil / Metallunterkonstruktion
   dazw. MW-W (Glaswolle) (20)
Gipskartonplatte

2,5 cm
45,0 cm
10,0 cm
2,5 cm

4,0 cm
0,5 cm
3,0 cm

1,25 cm

Aufbauten laut Einreichbauphysik.
Abklärung im Zuge der Ausführung notwendig!

V1,  VSS Wohnungtrennwand Bestand
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte

Vorsatzschalen

5,0 cm
1,25 cm

19,0 cm

1,25 cm

V3,  VSS WC Spülkasten
Unterkonstruktion C-Profile
dazwi. 5,0 cm MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte

7,5 cm

1,25 cm

V2,  VSS Sanitär
C-Profil
dazwi. 5,0 cm MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte

I2.4,  Wohnungstrennwand
Gipskartonplatte
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Luftschicht
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte
Luftschicht
C-Profil dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonfeuerschutzplatte doppelt
Luftschicht
C-Profil dazwi. MW-W (Glaswolle) (15)
Gipskartonplatte

1,25 cm
7,5 cm
1,0 cm
2,5 cm

7,5 cm
1,25 cm
0,5 cm

7,5 cm
2,5 cm
1,0 cm
7,5 cm

1,25 cm

D4, Decke über 3.Stock zu DG.1
Parkett
Estrich (Zement)
Trennschicht Folie
Trittschalldämmplatten TDPL 35/30
Styroporbeton / Ausgleichsschicht
STB-Platte in Verbund
Trennschicht PAE-Folie
Bestandsdecke
Gipsputz auf Rohrmatten

1,5 cm
5,5 cm

3,0 cm
18,0 cm
7,0 cm

26,0 cm
3,0 cm

D4.2, Decke über 3.Stock zu DG.1 Nassraum
Fliesen Kleber
Feuchtigkitsisolierung
Estrich (Zement)
Trennschicht mit 15 cm Hochzug an den W.
Trittschalldämmplatten TDPL 35/30
Styroporbeton / Ausgleichsschicht
STB-Platte in Verbund
Trennschicht PAE-Folie
Bestandsdecke
Gipsputz auf Rohrmatten

1,5 cm

5,5 cm

3,0 cm
18,0 cm
7,0 cm

26,0 cm
3,0 cm

D4.3, Decke über 3.Stock zu DG.1-Terrasse
Holzbohlen
Kiesschüttung       mind.
Vlies
Abdichtung
Keilpfosten dazwi. EPS-W 25 i. Gefälle      im.
Dampfsperre
STB-Platte in Verbund
Trennschicht PAE-Folie
Bestandsdecke
Gipsputz auf Rohrmatten

4,0 cm
5,0 cm

1,0 cm
18,0 cm

7,0 cm

26,0 cm
3,0 cm

D5, Decke 45 cm über DG.1 zu DG.2
Parkett
Estrich Zement
Trennschicht Folie
Trittschalldämmplatten TDPL 35/30
Styroporbeton / Ausgleichsschicht
OSB-Platte / Schalung
Vollholzbalken dazw.
   Luftschicht waagrecht o>u
   Mineralfaser Glaswolle (15)   5,0 cm
Sparschalung
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
C-Profil Metallunterkonstruktion
   dazw. MW-W (Glaswolle) (20)
Gipskartonplatte

1,5 cm
5,5 cm

3,0 cm
4,0 cm
1,8 cm

20,0 cm

2,5 cm
4,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

D5.1, Decke 46 cm über DG.1 zu Terrasse DG.2
Holzbohlen
Kiesschüttung       mind.
Vlies
Abdichtung
OSB-Platte / Schalung
MW-W (Glaswolle) (20)
Keilpfosten H = 5 - x cm dazwi. WD 50
Sturzschalung, OSB-Platte
Vollholzbalken dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (20)
Sparschalung
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
Luftschicht waagrecht o>u
C-Profil Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

2,0 cm
5,0 cm

1,0 cm
1,8 cm
5,0 cm
5,0 cm
1,8 cm

20,0 cm

2,4 cm

4,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

D5.2, Decke 41 cm über DG.1 zu DG.2 Dachboden
Heralan E-02/S, Gehbelag 2,5 cm
Heralan E-02/S, Kern 10,5 cm
OSB-Platte / Schalung
Vollholzbalken dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (20)
Sparschalung
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
Luftschicht waagrecht o>u
C-Profil Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

2,5 cm
10,5 cm
1,8 cm

20,0 cm

2,4 cm

4,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

D6.3, Gaupendach 7°, Blechdeckung
Blechdeckung
Trennlage
Vollholzschalung
Konterlattung / Luftschicht
Unterspanbahn
Schalung / OSB-Platten
Sparren dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (20)
Sparschalung
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
C-Profil Metallunterkonstruktion
dazw. MW-W (Glaswolle) (20)
Gipskartonplatte

0,1 cm
0,1 cm
2,4 cm
4,0 cm

2,4 cm
20,0 cm

2,4 cm

4,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

D6.4, Dach 7°, Blechdeckung über Stiegenhaus
Blechdeckung
Trennlage
Vollholzschalung
Konterlattung / Luftschicht
Unterspanbahn
Schalung / OSB-Platten
Sparren dazwi. 10 cm Mineralwolle
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
Luftschicht waagrecht o>u
C-Profil Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

0,1 cm
0,1 cm
2,4 cm
4,0 cm

2,4 cm
16,0 cm

4,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

D6.5, Dach 7°, Blechdeckung über Aufzug
Blechdeckung
Trennschicht
Schalung / OSB-Platten
Sparren dazwi. 5 cm Mineralwolle
Sparschalung / OSB-Platten
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt

0,1 cm
0,1 cm
2,4 cm

16,0 cm
2,4 cm

4,0 cm

D5.3, Decke 41 cm über DG.1 Kiesdach
Kiesschüttung       mind.
Vlies
Abdichtung
OSB-Platte / Schalung
Keilpfosten H = 5 - x cm dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (20)
Sturzschalung, OSB-Platte
Vollholzbalken dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (20)
Sparschalung
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
Luftschicht waagrecht o>u
C-Profil Metallunterkonstruktion
Gipskartonplatte

5,0 cm

1,0 cm
1,8 cm
5,0 cm
5,0 cm
1,8 cm

20,0 cm

2,4 cm

4,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

D6, Steildach 66°, Eternitschindel Hauptfassaden
Eternitschindeldeckung
Schalung / OSB-Platten
Konterlattung / Luftschicht
Unterspanbahn
Schalung / OSB-Platten
Sparren dazwi. dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (20)
Sparschalung
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
C-Profil Metallunterkonstruktion
dazw. MW-W (Glaswolle) (20)
Gipskartonplatte

D6.1, Dach 40°-45°, Ziegeldeckung
Dachziegeldeckung
Lattung
Konterlattung / Luftschicht
Unterspanbahn
Schalung / OSB-Platten
Sparren dazwi.
   MW-W (Glaswolle) (20)
Sparschalung
Dampfbremse
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 2,0 doppelt
C-Profil Metallunterkonstruktion
dazw. MW-W (Glaswolle) (20)
Gipskartonplatte

Bodenaufbau / Deckenaufbau:

3,0 cm
4,0 cm
4,0 cm

2,4 cm
20,0 cm

2,4 cm

4,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

1,0 cm
2,4 cm
4,0 cm

2,4 cm
20,0 cm

2,4 cm

4,0 cm
3,0 cm

1,25 cm

D4.1, Decke über 3.Stock zu DG.1 Gang
Keramische Platten / Kleber
Estrich (Zement)
Trennschicht Folie
Trittschalldämmplatten TDPL 35/30
Styroporbeton / Ausgleichsschicht
STB-Platte in Verbund
Trennschicht PAE-Folie
Bestandsdecke
Gipsputz auf Rohrmatten

1,5 cm
5,5 cm

3,0 cm
18,0 cm
7,0 cm

26,0 cm
3,0 cm

D6.2, Dach 40°-45°, Ziegeldeckung Bestand
Dachziegeldeckung Bestand
Lattung
Sparren Bestand

3,0 cm
4,0 cm

15,0 cm

ANSCHLAGPUNKTE FÜR SPÄTERE ARBEITEN
LAUT SIGE PLAN!

SCHUTZMASSNAHMEN RFK STEG
LAUT SIGE PLAN!
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